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Wartung 2014 Arbeitskarte KG 430 – Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen) I 
 

 
7 0 0 

Dezentrale RLT-Geräte / Endgeräte 
(z. B. Ventilatorkonvektoren, 
Schrankgeräte, Induktionsgeräte, 
Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, 
als trockene Kühler)   

      
  

 
7 1 0 

Hygienemaßnahmen gem. VDI 
6022 Bl. 1 einschl. der erforderli-
chen Dokumentation und Über-
mittlung der Ergebnisse an den 
Auftraggeber 

        

 7 1 1 
Maßnahmen im Rahmen der Hygie-
neinspektion     

x 
 

Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., 
Beauftragung erfolgt mit separatem 
Vertrag 

 
7 1 2 

Geräte mit Außenluftfilter stichpunkt-
artig auf Verschmutzung prüfen    

x 
  

  

 
7 1 3 

Geräte mit Sekundärluftfilter stich-
punktartig auf Verschmutzung prüfen    

x 
    

 
7 1 3 

Wärmeübertrager bei Geräten ohne 
Sekundärluftfilter stichpunktartig auf 
Verschmutzung prüfen 

  
x 

     

 7 1 4 Luftfilterwechsel 1. Stufe    
x 

    

 
7 1 5 Luftfilterwechsel 2. Stufe     

x 
   

 
7 1 6 

Erhitzer, sensible Kühler, Konden-
satwanne stichpunktartig auf Ver-
schmutzung, Beschädigung, Korrosi-
on und Dichtheit prüfen 

  
x 

     

 
7 1 7 

Luftkühler mit Entfeuchtung, Kon-
densatwanne und Ablauf während 
des Entfeuchtungsbetriebs, Tropfen-
abscheider stichpunktartig auf Ver-
schmutzung, Beschädigung, Korrosi-
on und Dichtheit prüfen 

 
x 

      

 
7 1 8 

Alle anderen von Sekundärluft 
durchströmten Bauteile stichpunktar-
tig prüfen 

   
x 

    

 
7 1 9 

Reinigen, Instandsetzung veranlas-
sen      

x Instandsetzung gem. vertraglicher 
Vereinbarung 

 


